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1. INLEIDING 
De behoefte bestaat om op diverse plaatsen in Nederland, zo dicht 
mogelijk bij de vervuilingsbron, kleine efficiënte afvalwaterzuive-
ringsinstallaties te plaatsen. Gezocht wordt daarom naar een zo uni-
verseel mogelijke installatie, waarvan de aanlegkosten, mede door de 
eenvoud van constructie en beperking van verpompende installaties, 
laag zijn. 
Met de ontwikkeling van een dergelijke afvalzuiveringsinstallatie 
houdt zich o.a. de Rijks Agrarische Afvalwaterdienst te Arnhem bezig. 
Voor de bepaling en controle van de afmetingen van het leidingstelsel 
dat voor de afvoer moet zorgdragen heeft deze Dienst kontakt opgeno-
men met het ICW. 
In deze nota worden nu een aantal methoden voor de bepaling van 
de buisdiameters van de leidingen besproken, waarbij wordt uitgegaan 
van een constante leidinglengte. 
2. KORTE OMSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE 
De afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat in principe uit 3 
naast elkaar geplaatste bassins, het effluent-, beluchtings- en slib-
bassin (fig. 1). Deze 3 bassins zijn verbonden door middel van een 
leidingstelsel. De aanvoer van het te zuiveren afvalwater vindt plaats 
in het beluchtingsbassin na het passeren van een vetvang. Met behulp 
van een tweetal drijvende beluchters wordt gedurende een zekere tijd 
zuurstof in het afvalwater gebracht waardoor oxydatie plaats heeft. 
Bij een maximale waterstand van 4,70 m in het bassin wordt de beluch-
ting gestopt. Het water komt tot rust en slib zet zich af op de bodem 
van het beluchtingsbassin. Als de bezinkingstijd voor de slibvorming 
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Fig. 1. Principeschets afvalwaterzuiver ingsinstal la t ie (met gedeelte-
l i jke doorsnede) 
verstreken is wordt de bovenste laag water tot een hoogte van 3,30 m 
boven de bodem van het bassin afgevoerd naar het effluent bassin via 
een goot, een viertal leidingen (1, 2, 3 en 4), motorbediende afslui-
ters en de leidingen A, B, C en D. In de principeschets (fig. 1) wor-
den deze leidingen en afmetingen van het beluchtingsbassin gegeven. 
3 
De afvoer uit het beluchtingsbassin komt overeen met 1500 m 
per 2 uur. Uit het effluentbassin vindt vervolgens een continue af-
voer van het gezuiverde afvalwater plaats. 
Na afvoer van de bovenste laag vloeistof uit het beluchtingsbas-
sin wordt een gedeelte van de zich gevormde slib naar het slibbassin 
gepompt waarna verdere verwerking plaats heeft. Het proces herhaalt 
zich nadat opnieuw toevoer van afvalwater naar het beluchtingsbassin 
heeft plaatsgevonden. 
3. THEORETISCHE BENADERING 
De afvoer van het effluent uit het beluchtingsbassin van een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (INSTITUUT VOOR LANDBOUWBEDRIJFSGE-
BOUWEN, 1974) komt in principe overeen met het leegstromen van een 





Fig. 2. Schematische voorstelling van de afvoer uit het beluchtings-
bassin 
Voor de bak geldt dat de hoeveelheid water Q die per tijdsinter-
val dt uitstroomt gelijk is aan het produkt van de afname dh van de 
hoogte van de waterstand in de bak in dat tijdsinterval en de opper-
vlakte A , of 
-A dh = Q dt (1) 
Door het verder uitwerken van deze vergelijking willen we probe-
ren een formule af te leiden waarmee het mogelijk is om de diameter 
van de afvoerleiding te berekenen indien het gemiddelde debiet Q be-
kend is. Deze diameter zal mede afhangen van de in de leiding optre-
dende wrijvings- c.q. vertragingsverliezen. Het doet aan het principe 
niets af of we het bassin legen door middel van 1 of meerdere leidin-
gen. Voor de berekening gaan we er hier echter van uit dat 1 enkele 
leiding zorg draagt voor de afvoer uit het beluchtingsbassin. De lei-
dingen 1, 2, 3, 4 en A, B, C en D moeten we ons dus vervangen denken 
door 1 leiding welke op de goot wordt aangesloten midden tussen lei-
ding 2 en 3 (zie fig. 1). De lengte van deze leiding is L = 9,2 + 
j x 10 + 10 + 17 m = 41,2 m. De berekende diameter komt overeen met 
de diameter van leiding D uit fig. 1. 
Voor het invoeren van de wrijvingsverliezen in de vergelijking 
(1) maken we gebruik van de formule van Chëzy 
Q = A C\/RS 
waarin: C = de wrijvingscoëfficiënt van Chézy 
R = de hydraulische straal in m 
S = het leidingverhang in m/m 
2 A- = de doorsnede van de leiding m m 
3 Q = het debiet in m /sec 
Substitutie hiervan in (1) geeft 
-A dh = A C\/RS dt (2) 
2 
Aangezien R = D/4; A„ = TT/4 D en S = h/L vinden we 
-A.dh = y D2cl/y . y d t = 0,3927 D2CVD.y d t of 
1 4 4 L L 
dh
 = 0,3927 D2cJT 
\Th ~ A " L dt (3) 
Door °'3927 D c]pï - c. te stellen gaat (3) over in 
A . IJ 1 
dh 
= -C, dt 7h "h (4) 
Na i n t e g r a t i e o n t s t a a t : 
2/h = - C j . t + C2 (5) 
De i n t e g r a t i e c o n s t a n t e C v a l t t e berekenen doordat b i j t = 0 
(beg in toes tand) de 1s te term van he t 2de l i d wegvalt en h ie rdoor 
C? = 2l/h wordt . Na t sec (e ind toes tand) g e l d t dus 
2lfiït = - C , . t + 2\fh" of C , . t = 2l/h - 2\/h~ . Waaruit v o l g t : 1 o 1 o t 
2lftT - 2^h" 
t = hetgeen na s u b s t i t u t i e van C. gee f t : 
1 
5,0929(/ÏT - fb~J.A,.A 
o t 1 (6) 
Met behulp van deze vergelijking valt nu de buisdiameter D te 
bepalen indien de overige factoren bekend zijn. Bij de door ons ge-
noemde afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn de volgende factoren ge-
geven: L = 41,20 m; h = 1,9 m; h = 0,5 m en t = 7200 sec en kunnen 
o t 
de f ak to ren C en A berekend worden. De cons tan te van Chézy C kan 12R berekend worden u i t C = 18 log —-—welke voor buizen i s 
C = 18 log - = 18 log-r—, waarin k i s de bedrijfswandruwheid in m, 
welke h i e r overeenkomt met k = 0,0004 m (ETERNIT, 1969). 
De opperv lak te A kan berekend worden na bepa l ing van de gemid-
delde l eng te x en de gemiddelde b reed t e y van de af t e voeren v l o e i -














* W , 
y 
5,05 
x = 40 + 2 x 4 cotg a = 
47,92 m 
5,05 
y = 1 6 + 2 x 4 cotg ß = 
23,92 m 
A = x . y = 1146,25 m 
Na s u b s t i t u t i e van deze f a c t o r en de eerder genoemde gaat (6) 
over in : 
t = • 
1397,449 
D /D log 7500 D 
(7) 
waarbi j we de r e l a t i e gevonden hebben tus sen de diameter D van de af-
v o e r l e i d i n g en de t i j d t waarin de hoeveelheid afvalwater moet worden 
afgevoerd. 
Indien we nu met behulp van (7) voor een a a n t a l waarden van D de 
b i jbehorende waarden voor t berekenen en deze waarden tegen e lkaa r 
u i t z e t t e n , dan vinden we de g r a f i s che v o o r s t e l l i n g voor de r e l a t i e 


























De g ra f i s che v o o r s t e l l i n g voor de r e l a t i e tu s sen D en t wordt 
in f i g . 3 gegeven. Met behulp van deze f iguur bepalen we nu b i j de 
voor ons v e r e i s t e t i j d van 2 u = 7200 sec een buisd iameter D = 31,5 
cm. 
Door de invoer ing van de bedrijfswandruwheid k = 0,0004 m voor 
de berekening van de cons tan te C van Chézy werd reeds rekening gehou-
•} 7200 A 
10J 10 10" 
Fig. 3. Relatie tussen de leidingdiameter en de afvoertijd 
10 
t in sec 
den met vertragingsverliezen ontstaan door intrede, knooppunten, boch-
ten en eventuele afsluiters (ETERNIT, 1969). 
Bij een inwendige buisdiameter (theoretisch) van 31,5 cm zal de 
vloeistofstroom een gemiddelde snelheid hebben van 
v = • 
1500 
2 x 3600 x - x 0,3152 
= 2,67 m/sec 
4. PRAKTISCHE BENADERINGSWIJZE 
Bij deze praktische benaderingswijze wordt uitgegaan van de for-
mules van Darcy -Weisbach en Colebrook, waarna een formule wordt afge-
leid voor het debiet (ETERNIT, 1969). Deze formule luidt: 
^ - ^ [ ï A - â T T h ] * ^ 5 
waarin: Q = het debiet in nrVsec 
D = de inwendige buisdiameter in m 
2 
v = kinematische v i s c o s i t e i t in m / sec 
(8) 
S = verhang in m/m 
k = bedrijfswandruwheid in m 
2 
g = zwaartekrachtsversnelling in m/sec 
Met behulp van deze formule kunnen we voor een aantal waarden 
van D het debiet Q berekenen om vervolgens grafisch de relatie tussen 
D en Q weer te geven. De waarden voor g en k werden reeds in hoofdstuk 
3 gegeven. Als waarde voor de kinematische viscositeit voor afvalwa-
ter wordt v = 1,3 x 
middelde verhang is: 
-6 2 10 m /sec aangehouden (ETERNIT, 1969). Het ge-
















o _ ho + h t _ 1,9 + 0,5 _
 n 9 Q , 
S - — ^ 2.41,20 - °'029 m / m 
In onderstaande tabel worden voor een aantal waarden van D de 
bijbehorende berekende waarden voor Q gegeven. 








De grafische voorstelling voor deze relatie tussen D en Q wordt 
gegeven in fig. 4. 
3 
Volgens genoemde relatie is voor een afvoer van 750 m /h een 
buisdiameter D = 30,5 cm vereist. De gemiddelde snelheid van de vloei-
stofstroom bedraagt dan: 
- 750
 0 __ , 
v = = 2,85 m/sec 
3600 x y x 0,3052 4 
Alhoewel in de bedrijfswandruwheid k = 0,4 mm reeds rekening is 
gehouden met sommige vertragingsverliezen zoals die globaal voorkomen 
in leidingsystemen dient voor een nauwkeurige berekening elk vertra-
gend element apart ingevoerd te moeten worden. Deze nauwkeurige invoe-
ring zal in hoofdstuk 5 nader worden bekeken. 
Fig. 4. Relatie tussen de leidingdiameter en het debiet 
5. BEREKENING NAAR ENERGIEVERLIES 
Voor het vaststellen van de afzonderlijke vertragende elementen 
dienen we het gehele leidingsysteem zoals dat in de praktijk wordt 
uitgevoerd te bekijken. Een overzicht van het leidingensysteem wordt 
gegeven in fig. 1. De leidingen 1, 2, 3 en 4 monden via een motorbe-
diende afsluiter uit in respectievelijk de leidingen A, B, C en D. De 
aansluitingen van de leidingen A, B, C en D met de leidingen 2, 3 en 
4 vindt plaats door middel van een T-stuk en met leiding 1 door mid-
del van een 90 bocht. We stellen dat de leidingen 1, 2, 3 en 4 even-
veel afvoeren. De leidingdiameters kiezen we zo dat de snelheid in 
ieder leidingdeel gelijk is. 
Voor het geheel geldt: 
He = Hb H + H WW wv (9) 
waarin: H = de statische drukhoogte bij het begin in mwk 
H = de statische drukhoogte bij uittrede in mwk 
H = de weerstand veroorzaakt door wrijving in de leiding in 
ww 
mwk 
H = de weerstand veroorzaakt door vertraging door de appen-
wv 
dages in mwk 
5 . 1 . W e e r s t a n d d o o r w r i j v i n g 
Met b e h u l p van de p r a k t i s c h e f o r m u l e A = 0 , 0 2 + vr-=r=-— V~vD Al (BIANCHI-BUSTRAAN, 1953) kunnen we h e t w e e r s t a n d s g e t a l ç = — p e r l e i -
d i n g b e p a l e n . S t e l l e n we de d i a m e t e r v a n d e e i n d l e i d i n g D = 40 cm 
dan m o e t e n , i n d i e n we een g e l i j k e s n e l h e i d b e o g e n , de o v e r i g e d i a m e -
t e r s b e d r a g e n : D„ - V3/4 D 2 = \ U / S = 3 4 , 6 cm; n = \ D _ / 2 = 2 8 , 3 
C D D D U 
mi D1,2,3,4 = D A = * Y = 20 m' 
De gemiddelde sne lhe id van de v l o e i s t o f i s nu: 
v = 
750 
j x 0 , 4 2 x 3600 
= 1,75 m/sec 
In tabelvorm geven we nu h ie ronder de afmetingen van de d i v e r s e 
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5.2. W e e r s t a n d d o o r v e r t r a g i n g 
? bocht =0,1 (BIANCHI-BUSTRAAN, 1953)(NORTIER-V.D.VELDE, 1968) 
ç intree = 0,5 ( " )( " ) 
(BEGEMANN) 
Ç bocht 90° = 0,3 (NORTIER-V.D.VELDE, 1968)(BEGEMANN) 
Voor de weerstandsgetallen van de T-stukken dienen we rekening 
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t e houden met de hoeveelheid v l o e i s t o f welke door de af takking 
s t roomt. We geven de waarden in tabelvorm. 
T-s tuk Tussenle id ing Q /Q ,. Ç(NORTIER-V.D.VELDE, 
6
 ^ toevoer afvoer . . , „ , 
K A-B 0,5 0,52 
2-B 0,5 0,45 
L B-C 0,67 0,39 
3-C 0,33 0,05 
M C-D 0,75 0,34 
4-D 0,25 0,15 
ç T-stuk totaal = 1,9 
De weerstandgetallen voor de afsluiters vinden we in de gegevens 
die verstrekt worden door de fabrikanten. Volgens Eurostop vlinder-
kleppen: 
klep geheel geopend a = 0 , aansluiting op een buis met een inwendige 
diameter van D = 20 cm is het weerstandsgetal ç = 1 
v^ 1,75^ 
Hwv = 1 x-^5—= 1 x — = 0,16 mwk. klep 2g 2 x 9,81 
Volgens Econ-vlinderkleppen: 
geheel geopend a = 90 v = 1,75 m/sec 
Hwv, . =0,04 mwk klep 
Indien we rekenen met het ongunstigste geval hetgeen inhoudt 
dat voor de afsluiter ç = 1 dan komen we aan een 
ç totaal = 4 x 0,5 + 4 x 0,1 + 0,3 + 1,9 + 4 x 1 = 8,6 
wv _2 2 
H t o t a a l = ç t o t a a l x — = 8,6 x-r—2—n n , = 1,34 mwk wv wv 2g 2 x 9,81 
5 . 3 . E i n d b e r e k e n i n g 
h + h 
H. = 4 x (-2——ü) = 4 x 1,2 = 4,8 mwk. Volgens (9) is nu H =2,25 b z e 
mwk. Dit zou inhouden dat we ook de berekening nog kunnen uitvoeren 
voor een buisdiameter welke 1 maat ligt onder de D = 40 cm. We kun-
nen echter ook de H =2,25 mwk beschouwen als reserve (voor een 
e 
even tue le s l i b a f z e t t i n g in de buis en de daardoor ve roorzaak te door-
snedeverminder ing) . We voeren e e r s t de berekening u i t , u i tgaande van 
D^ = 35 cm. v = = 2,165 m/sec . 
D TT 9 
•£ x 0,35^ x 3600 
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De afmetingen, weerstandsgetallen en weerstandscoëfficiënten 
































Nu is ç = 8,925 en H =2,132 mwk 
WW WW 
klepweerstandsgetal ç = 1 (^  20 cm is handelsmaat) 
ç = 4 x 0,5 + 4 x 0,1 + 0,3 + 1,9 + 4 x 1 = 8,6 en H = 2,055 mwk 
wv wv 
volgens (9) is nu H =0,613 mwk. 
e 
Dus ook deze combinatie van leidingdiameters zou volgens deze 
wijze van berekening nog een overschot aan statische drukhoogte ople-
veren bij uittrede uit de laatste leiding. De reserve voor slibvor-
ming in het buizenstelsel zou echter minimaal zijn. 
6. GRAFISCHE METHODE 
Een vierde rekenmethode voor de berekening van de diameters van 
een buizenstelsel zouden we de grafische methode kunnen noemen. De 
methode wordt in de literatuur omschreven (NORTIER-VAN DER VELDE, 
1968; VAN ROSSUM-DE VRIES, 1967). De methode berust op de formule van 
Chézy (Q = ALVRS) en is uitgewerkt voor rioolbuizen welke geheel ge-
vuld zijn. Passen we deze methode op ons afvoerstelsel toe, waarbij 
3 
dus geldt dat Q = 750 m /h = 208,3 l/sec en S = 0,29 m/m, hetgeen 
overeenkomt met een verhang van 1 : 34,5, dan vinden we een buisdia-
meter D = 32 cm (NORTIER-VAN DER VELDE, 1968). Deze buisdiameter geldt, 
evenals in hoofdstuk 3 wordt omschreven, indien 1 enkele leiding ge-
bruikt wordt voor de afvoer. 
De naast grotere buisdiameter volgens handelsafmetingen zou voor 
ons geval D = 35 cm worden. 
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7. CONCLUSIE 
Bij de in voorgaande hoofdstukken behandelde berekeningsmethoden 
kwam duidelijk naar voren dat, indien 1 enkele leiding voor de afvoer 
van het water uit het beluchtingsbassin zorg draagt, de diameter van 
deze leiding moet liggen tussen de 30,5 en 35 cm. 
Aangezien bij de berekening naar het energieverlies, veroorzaakt 
door wrijving en vertraging in de leiding, de diverse weerstandsfa-
cetten het nauwkeurigste werden bekeken en ingevoerd, zouden we aan 
deze methode de meeste waarde willen toekennen. Dit houdt in dat 
indien we enige reserve willen houden de volgende buisdiameters in 
handelsafmeting voor de betreffende leidingen aanbevelen. De optre-
dende gemiddelde vloeistofsnelheden zijn vermeld achter de diameters. 
Leiding Buisdiameter (cm) v (m/sec) 
A 20 1,69 
B 30 1,50 
C 35 1,65 
D 40 1,7 
1,2,3,4 20 1,69 
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